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MTP10 CO univ  AW sileo 450 EC.vsd
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COS-50 + MTP 10 pot + 

Signalvelger + AW Sileo 450 EC 

Aksialvifte

1

TEAT 20NTC

L

N

PE

-

-

0-10V

+

0-10V

+

0-10V

+

0-10V

+

0-10V

+

0-10V

+

0-10V

+

1 2 3 4 5 6

-

0-10V

+

-

24v
AC

gnd gnd gnd

11 1287 9 10

M
in

 u
t

M
a
x
 u

t

MM6-24/D

Signalvelger

1

TEAT 20NTC

- COS-50

CO- føler

2 31

0-10V out

1

TEAT 20NTC

- MTP 10

Potmeter

4 53

AW sileo 450 EC

Aksialvifte

SortGu/gr BlueBlå Yellow
L N

23VAC

GND IN

0-10V

PE

L

N

230V AC

PFXP 2x2,5/2,5

gnd

10

PFSK 2x2x0,5

-T1

24V 0V

230V 0V

PFSK 2x2x0,5

PFSK 2x2x0,5

Tilkobles med 

stikk

Trafo og signalvelger kan bygges inn 

i egnet kapsling.

24V      0V

AC/DC

230V AC

-XM1

-XA3

PFXP 2x2,5/2,5

Red

UT

10V

Us

10V

 in

+

0-10V 

ut

-

gnd 

ut

-XA1

-XA2


	MTP10 CO univ  AW sileo 450 EC.vsd
	Skjema


