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VIKTIGT: Läs denna instruktion
innan produkten monteras och
ansluts.

Tillägg till apparatinstruktion

Ändrad inkoppling
Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC-
eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:
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IMPORTANT: Read this instruction
before installation and wiring of the
product.

TG-R4....

Supplementary instruction

Changed wiring
When TG-R4... is used with TTC or PULSER
controllers it should be wired this way:
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To controller
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DŮLEŽITÉ: tento návod si přečtěte
před instalací a zapojováním
výrobku.

Doplňkový návod

Změněné zapojení
Pokud použijete TG-R4... v kombinaci s regulátory
TTC nebo PULSER, musí být použito následující
zapojení:

K regulátoru

TG-R4...

TG-R4...
K regulátoru

nebo toto zapojení:
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TÄHTIS. Lugege enne toote
paigaldamist ja juhtmete ühendamist
juhendid läbi.

LisajuhendidLisajuhendidLisajuhendidLisajuhendidLisajuhendid

Muudetud juhtmestikMuudetud juhtmestikMuudetud juhtmestikMuudetud juhtmestikMuudetud juhtmestik
Kui TG-R4... kasutatakse koos regulaatoritega TTC või
PULSER, tuleb see juhtmetega ühendada alltoodud viisil.

Regulaatorisse

Regulaatorisse

või järgmiselt:
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TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohje ennen
tuotteen asennusta ja kytkentöjä.

Lisäohje

Kytkennän muuttaminen
Kun TG-R4... on käytössä TTC- tai PULSER-
säätimien kanssa, laite kytketään seuraavasti:

Säätimeen

Säätimeen

tai näin:
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IMPORTANTE: leggere queste
istruzioni prima di installare e
cablare il prodotto.

Istruzioni supplementari

Cablaggio modificato
Quando il TG-R4... si usa con regolatori TTC o
PULSER, lo si deve cablare nel modo seguente:

Al regolatore

Al regolatore

o in questo modo:
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WAŻNE: Zapoznać się z niniejszą
instrukcją przed instalacją i
podłączeniem urządzenia.

Uzupełnienie instrukcji

Zmiana w sposobie podłączenia
Jeśli z regulatorami TTC lub PULSER używany jest
potencjometr TG-R4..., powinien zostać podłączony
w następujący sposób:

Do regulatora

Do regulatora

lub w sposób poniższy:

!

TG-R4....

3
2

3
1

TG-R4...

TG-R4...

WAŻNE: Zapoznać się z niniejszą
instrukcją przed instalacją i
podłączeniem urządzenia.

Uzupełnienie instrukcji

Zmiana w sposobie podłączenia
Jeśli z regulatorami TTC lub PULSER używany jest
potencjometr TG-R4..., powinien zostać podłączony
w następujący sposób:

Do regulatora

Do regulatora

lub w sposób poniższy:

!

TG-R4....

3
2

3
1

TG-R4...

TG-R4...

WAŻNE: Zapoznać się z niniejszą
instrukcją przed instalacją i
podłączeniem urządzenia.

Uzupełnienie instrukcji

Zmiana w sposobie podłączenia
Jeśli z regulatorami TTC lub PULSER używany jest
potencjometr TG-R4..., powinien zostać podłączony
w następujący sposób:

Do regulatora

Do regulatora

lub w sposób poniższy:

!

TG-R4....

3
2

3
1

TG-R4...

TG-R4...

WAŻNE: Zapoznać się z niniejszą
instrukcją przed instalacją i
podłączeniem urządzenia.

Uzupełnienie instrukcji

Zmiana w sposobie podłączenia
Jeśli z regulatorami TTC lub PULSER używany jest
potencjometr TG-R4..., powinien zostać podłączony
w następujący sposób:

Do regulatora

Do regulatora

lub w sposób poniższy:

Systemair AB
739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Tel:+46 222 440 00  Fax:+46 222 440 99

Systemair AB
739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Tel:+46 222 440 00  Fax:+46 222 440 99

Systemair AB
739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Tel:+46 222 440 00  Fax:+46 222 440 99

Systemair AB
739 30 Skinnskatteberg, Sweden

Tel:+46 222 440 00  Fax:+46 222 440 99



60
96

A
 J

A
N

 0
6

60
96

A
 J

A
N

 0
6

60
96

A
 J

A
N

 0
6

60
96

A
 J

A
N

 0
6

!

TG-R4....

3
2

3
1

TG-R4...

TG-R4...

¬¿∆ÕŒ: œÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛
ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ËÁ‰ÂÎËˇ.

ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ËÌÒÚÛÍˆËˇ

»ÁÏÂÌ∏ÌÌÓÂ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
 Ó„‰‡ TG-R4... ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ Ò TTC ËÎË PULSER
Â„ÛÎˇÚÓ‡ÏË ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌ∏Ì
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÛÚ∏Ï:
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DÔLEŽITÉ: tento návod si prečítajte
pred inštaláciou a zapájaním
výrobku.

Doplnkový návod

Zmenené zapojenie
Ak použijete TG-R4... v kombinácii s regulátormi
TTC alebo PULSER, musí byť použité nasledujúce
zapojenie:

K regulátoru

K regulátoru

alebo toto zapojenie:
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