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Topvex Vorheizregister mit Erweiterungsmodul aktivieren V.2 
 
Mit dem Benutzer Service und dem Passwort 0612 einloggen. 
 

 
 
Konfiguration => Systemeinstellungen => Kommunikation => Port 2 
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Konfiguration => Systemeinstellungen => Kommunikation Geräte => Gerät 6 
 

 
 
 
Der Erweiterungsregler muss die Adresse PLA241 and ELA5 somit 241:5 aufweisen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Adressierung mit dem Application Loader angepasst werden. 
Hierzu kontaktieren Sie ihr Ansprechpartner bei Systemair. 
 
Konfiguration => Funktion => Funktionsaktivierung (Zusatzregler JA) 
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Konfiguration => Funktion => Zusatzregler 
 

 
 
Konfiguration => Ein- und Ausgänge zuweisen => Analogausgänge 
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Konfiguration => Ein- und Ausgänge zuweisen => Digitaleingänge 
 

 
 
Konfiguration => Ein- und Ausgänge zuweisen => Digitaleingänge => Externer Alarm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfiguration => Ein- und Ausgänge zuweisen => Analogeingänge 
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Konfiguration => Ein- und Ausgänge zuweisen => Digitalausgänge 
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Daten und Einstellungen => Betriebsübersicht => Zusatzregler 
 

 
 
Die zuvor getätigten Einstellungen betreiben das Vorheizregister auf eine konstante Temperatur von 
0°C.  
 
Alternativ kann das Vorheizregister auch in Abhängigkeit der Enteisung betrieben werden. Hierzu 
bitte folgenden anpassen. 
 
Konfiguration => Funktion => Zusatzregler 
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Daten und Einstellungen => Betriebsübersicht => Zusatzregler 
 

 


